
  

 

 

 

 

Certificatieafspraak BMI-OAI 

Voor certificatie volgens de CCV-certificatieschema’s Leveren en Installeren 

Brandmeldinstallaties en Leveren en Installeren Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB 

Brand ingestemd met de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen 

de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten is als 

harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van het schema. 

 

Onderwerp Corrigerende maatregelen na overgangstermijn 

Afwijkingen die vlak voor het einde van de overgangstermijn worden 

geconstateerd hoeven niet sneller te worden opgelost dan andere afwijkingen. 

Geharmoniseerde 

beoordeling 

Een certificaathouder kan onder certificaat blijven werken als er corrigerende 

maatregelen nodig zijn na het einde van de overgangsperiode, zolang de 

corrigerende maatregelen binnen de termijnen in 4.8.3, 4.8.4, 4.8.7 en 4.8.8 

leiden tot een opheffing van de afwijking. 

Onderbouwing Afwijkingen die vlak voor het einde van de overgangstermijn worden 

geconstateerd hoeven niet sneller te worden opgelost dan andere afwijkingen. 
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